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АННОТАЦИЯ 

Данная работа выполнена в соответствии с Муниципальным контрактом № 1/06-ВС 

от 27 июня 2018 года заключенным между ООО «Электронсервис» и администрацией 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области.  

Целью актуализации (корректировки) Схемы водоснабжения и водоотведения – 

развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего 

и нового строительства жилищного фонда на период до 2030 г. (включительно), 

увеличение объёмов оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении 

качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики 

Сланцевского городского поселения, улучшение работы систем водоснабжения и 

водоотведения, повышение качества питьевой воды, обеспечение надёжного 

водоотведения, гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической 

безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду. 
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водоотведению Сланцевского городского поселения. 
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Введение 

Решение поставленных Президентом Российской Федерации задач по повышению 

качества и продолжительности жизни россиян невозможно без решения острейшей 

проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой. Чистая вода - главный 

ресурс здоровья наших граждан. По оценкам ученых, некачественная питьевая вода 

является причиной более 80% болезней. Половина россиян пользуется водой, не 

соответствующей гигиеническим нормам. За 20 лет ее качество ухудшилась по санитарно-

химическим показателям в полтора раза. Непригодную для питья воду используют около 

11 миллионов россиян. По экспертным оценкам, только использование качественной 

питьевой воды позволит увеличить среднюю продолжительность жизни современного 

человека на 5-7 лет, что особенно актуально для России. 

Для России проблема обеспечения населения питьевой водой требуемого качества и 

в достаточном количестве наиболее значима. Основными проблемами в сфере 

водоснабжения и водоотведения являются: плохое техническое состояние систем 

водоснабжения и водоотведения, низкое качество питьевых вод, сброс недостаточно 

очищенных сточных вод, низкая эффективность водопользования и дефицит 

финансирования в сектор. Чистота питьевой воды и её доступность являются важнейшими 

факторами, определяющими качество жизни населения. 

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и 

водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшения качества 

жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и 

водоотведения; повышение энергетической эффективности путем экономного 

потребления воды; снижение негативного воздействия на водные объекты путем 

повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности водоснабжения и 

водоотведения для абонентов; обеспечение развития централизованных систем холодного 

водоснабжения и водоотведения путем развития более эффективных форм управления 

этими системами, привлечение инвестиций, в 2014 году была разработана схема 

водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сланцевское городское 

поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области до 2030 г. 

Настоящая работа, проведённая в 2018 году, является её актуализированной редакцией. 

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной работе, позволит в полном объёме 

обеспечить необходимый резерв мощностей инженерно-технического обеспечения для 

развития объектов капитального строительства, подключения новых абонентов на 
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территориях перспективной застройки, повышения надёжности систем жизнеобеспечения 

и экологической безопасности, сбрасываемых в водный объект сточных вод, а также 

уменьшения техногенного воздействия на окружающую природную среду. 

Технической базой актуализации (корректировки) схемы являются:  

– схема генерального плана муниципального образования Сланцевского городского 

поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области (разработанный 

Научно-проектным институтом пространственного планирования "ЭНКО" в 2012 г.) 

утвержденный решением Совета депутатов Сланцевского городского поселения № 352-

гсд от 26.06.2012 г.; 

–  схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сланцевское 

городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области до 

2030г.; 

– проектная и исполнительная документация по ВОС, КОС, сетям водоснабжения, 

сетям канализации, насосным станциям; 

– данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, 

электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам 

контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической энергии; 

– официальный сайт администрации муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области. 
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Паспорт схемы 

Наименование 

программы 

Актуализация (корректировка) Схемы водоснабжения и водоотведения 

Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области до 2030 года. 

Инициатор проекта 

(муниципальный 

заказчик): 

Администрация Сланцевского муниципального района Ленинградской 

области 

Нормативно- 

правовая база для 

разработки 

схемы: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190; 

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 

«Об утверждении требований к программам комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 

«О схемах водоснабжения и водоотведения»; 

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении 

правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений 

в некоторые акты правительства РФ»;  

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; 

- Пособие по водоснабжению и канализации городских сельских поселений 

(к СНиП 2.07.01-89); 
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- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Цели схемы: – обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и 

водоотведения для существующего и нового строительства жилищного 

комплекса, а также объектов социально-культурного и промышленного 

назначения в период до 2030 года; 

– увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание 

услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и 

сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 

– повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного 

отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим 

нормативам; 

– снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Способ достижения 

цели: 

– реконструкция существующих водозаборных узлов; 

– строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки; 

– строительство и реконструкция централизованных сетей магистральных 

водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой 

населения и юридических лиц; 

– реконструкция существующих сетей канализации и канализационных 

очистных сооружений; 

– модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения 

ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

– установка и реконструкция приборов учета; 

– обеспечение подключения вновь строящихся (или реконструируемых) 

объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с 

гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на 

существующем трубопроводе необходимого диаметра. 

Сроки и этапы 

реализации схемы: 

Схема будет реализована в период с 2019 по 2030 годы. В проекте 

выделяются 2 этапа: 

- первый этап - 2019-2023 годы (период 5 лет); 

- второй этап - 2024-2030 годы (на последующий период) 

Финансовые ресурсы, 

необходимые для 

реализации схемы: 

Капитальные вложения в реконструкцию, ремонт, модернизацию систем 

водоснабжения оценочно составляют 1 159 150 тыс. руб.: 

- I очередь 2019 – 2023 гг. – 338 330 тыс. руб. 
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- II очередь 2024 – 2030 гг. – 820 820 тыс. руб. 

Капитальные вложения в реконструкцию, ремонт, модернизацию 

системы водоотведения оценочно составляют – 1 196 365 тыс. руб.: 

- I очередь 2019 – 2023 гг. – 389 465 тыс. руб. 

- II очередь 2024 – 2030 гг. – 806 900 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

мероприятий схемы: 

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры. 

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. 

4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения  

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств 

внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, 

кредитных средств) с целью финансирования проектов модернизации и 

строительства объектов водоснабжения и водоотведения. 

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных 

участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и 

объектов производственного, рекреационного и социально культурного 

назначения. 

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения (при 

необходимости) 

Контроль исполнения 

схемы 

Оперативный контроль осуществляет и.о. главы администрации 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

 

 

Терминология, определения 

В настоящем документе применяются следующие понятия: 

"ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ ʟʦʥʘ ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ" - часть водопроводной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное 

водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора 

(давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды; 

"ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ ʟʦʥʘ ʚʦʜʦʦʪʚʝʜʝʥʠʷ" - часть канализационной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой 

обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой 

(без очистки) выпуск сточных вод в водный объект; 

"ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʦʥʥʘʷ ʟʦʥʘ" - зона эксплуатационной ответственности организации, 

осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) 
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водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации 

по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. 
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Глава 1. Краткое описание 

Общие сведения о Сланцевском городском поселении 

Сланцевское городское поселение находится на территории Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области. 

Сланцевское городское поселение находится на западе Ленинградской области и 

входит в состав Сланцевского муниципального района. На севере городское поселение 

граничит с Эстонской Республикой, на западе – с муниципальным образованием 

Загривское сельское поселение, на севере и востоке – с муниципальным образованием 

Черновское сельское поселение, на юго-востоке – с муниципальным образованием 

Выскатское сельское поселение, на юге – с муниципальным образованием Гостицкое 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области. 

Площадь Сланцевского городского поселения 30535 Га (14 % от площади 

Сланцевского муниципального района).  

В состав Сланцевского городского поселения входят следующие населенные 

пункты:  

¶ деревня Большие Поля; 

¶ деревня Ищево; 

¶ деревня Каменка; 

¶ деревня Малые Поля; 

¶ деревня Печурки; 

¶ деревня Сижно; 

¶ город Сланцы; 

¶ деревня Сосновка; 

¶ поселок Шахта №3; 

Город Сланцы является административным центром Сланцевского городского 

поселения и Сланцевского муниципального района Ленинградской области. Город 

расположен на берегу р. Плюсса, в 182 км по железной дороге и в 192 км по автодороге от 

Санкт-Петербурга.  

На 01.01.2017 г. численность населения Сланцевского городского поселения 

составила 33 700 чел., в том числе в г. Сланцы – 32 838 чел. 

Земли населенных пунктов представлены территориями, приведенными в таблице 1. 

Таблица 1. Земли населенных пунктов. 

Название населенного пункта Площадь, Га 
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Название населенного пункта Площадь, Га 

г. Сланцы 3684 

д. Большие Поля 93 

д. Ищево 1 

д. Каменка 7 

д. Малые Поля 17 

д. Печурки 15 

д. Сижно 41 

д. Сосновка 10 

пос. Шахта №3 17 

Всего: 3885 

 

Таблица 2. Численность населения по населенным пунктам, входящим в 

Сланцевское городское поселение.  

Населенный пункт Численность, чел. 

город Сланцы  32838 

деревня Большие Поля 589 

поселок Шахта №3 76 

деревня Сосновка 84 

деревня Сижно 49 

деревня Печурки 20 

деревня Каменка 12 

деревня Малые Поля 26 

деревня Ищево 6 

Всего по городскому поселению 33700 

 

Таблица 3. Демографический прогноз численности населения. 

Территория 

Вариант 

(стабильный) 

2020 г. 2030 г. 

Сланцевское  

городское поселение 
35000 35000 

 

Таблица 4а. Характеристика существующего жилищного фонда Сланцевского 

городского поселения по этажности на 2017 г.  

Этажность тыс. м
2
 общей площади % 

Многоэтажные (5 эт. и выше) 527 60 

Среднеэтажные (2-4 эт.) 223 25 

Индивидуальные дома с участками 120 15 

Всего 870 100 

 

 

Таблица 4б. Расчет объемов нового жилищного строительства на проектное население. 
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(Согласно ГЕНПЛАНУ). 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

1 
Численность населения на конец расчетного 

срока 
тыс. чел. 35 

2 Средняя жилищная обеспеченность м
2
/чел. 30 

3 Требуемый жилищный фонд 
тыс. м

2 
общей 

площади 
1055 

4 Существующий жилищный фонд 
тыс. м

2 
общей 

площади 
870 

5 Убыль жилищного фонда 
тыс. м

2 
общей 

площади 
5 

6 Существующий сохраняемый жилищный фонд 
тыс. м

2 
общей 

площади 
865 

7 
Объем нового жилищного строительства - 

всего 

тыс. м
2 

общей 

площади 
185 

 в том числе:   

 
Многоэтажные жилые дома 5 эт. и выше - 

плотность 6500 м
2
/га 

тыс. м
2 

общей 

площади 
55,5/30 % 

 
Среднеэтажные жилые дома 2-4 эт. - плотность 

4800 м
2
/га 

тыс. м
2 

общей 

площади 
55,5/30 % 

 
Индивидуальные жилые дома, плотность 1500 

м
2
/га  

тыс. м
2 

общей 

площади 
74,0/40 % 

8 
Требуемые территории для размещения нового 

жилищного строительства - всего  
га 70 

 в том числе:   

 Многоэтажные жилые дома 5 эт. и выше  га 8,5 

 Среднеэтажные жилые дома 2-4 эт. га 11,5 

 Индивидуальные жилые дома с участками  га 50 

 

Таблица 5. Площадки нового жилищного строительства на расчетный срок.  

 

№ 

п/п 
Наименование участков 

Площадь 

участка, га 

Жилищный 

фонд, тыс. м
2
 

общей 

площади 

1 

г. Сланцы, существующий микрорайон в 

Центральном районе между ул. Шахтерской 

Славы и просп. Молодежный, южнее ул. 

Ленина - многоэтажные жилые дома (5 эт. и 

выше) (завершение строительства 

микрорайона) 

4 26 

2а 
г. Сланцы, новый микрорайон в Центральном 

районе между ул. Шахтерской Славы и просп. 
4,5 29,5 
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№ 

п/п 
Наименование участков 

Площадь 

участка, га 

Жилищный 

фонд, тыс. м
2
 

общей 

площади 

Молодежный, севернее ул. Ленина - 

многоэтажные жилые дома (5 эт. и выше) 

2б 

г. Сланцы, новый микрорайон в Центральном 

районе между ул. Шахтерской Славы и просп. 

Молодежный, севернее ул. Ленина - 

среднеэтажные жилые дома (2-4 эт.) 

7,5 36 

2в 

г. Сланцы, новый микрорайон в Центральном 

районе между ул. Шахтерской Славы и просп. 

Молодежный, севернее ул. Ленина - ИЖС 

21 31 

3 г. Сланцы, участок к югу от больницы ИЖС 3 4 

4 

г. Сланцы, участок к югу от полосы отвода 

железной дороги в р-не ул. Привокзальная  

ИЖС (в соответствии с областным законом от 

4 октября 2008 года № 105-оз) 

10 15 

5 

г. Сланцы, район Большие Лучки, участок по 

ул. Жуковского среднеэтажные жилые дома (2-

4 эт.) 

4 19,5 

6 
г. Сланцы, район Большие Лучки, участок по 

ул. Лесная и ул. Сосновая ИЖС 
10 15 

7 д. Большие Поля ИЖС 6 9 

 Всего 70 185 

 В том числе:     

 многоэтажные жилые дома 8,5 55,5 

 среднеэтажные жилые дома 11,5 55,5 

 индивидуальные жилые дома с участками 50 74 
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ʈʠʩʫʥʦʢ 1 - ʉʭʝʤʘ ʉʣʘʥʮʝʚʩʢʦʛʦ ʛʦʨʦʜʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ.
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ʈʠʩʫʥʦʢ 2. ʇʣʘʥ ʛʦʨʦʜʘ ʉʣʘʥʮʳ.
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Глава 2. Водоснабжение 

2.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения 

поселения. 

2.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление 

территории поселения на эксплуатационные зоны. 

Водоснабжение Сланцевского городского поселения осуществляется от 5 

источников: 

Á поверхностный – река Плюсса; 

Á подземный – скважина №3315 (см. рис. 11. Здание скважинного водозабора №3315. 

Вид изнутри) расположенная в деревне Большие поля; 

Á подземный – скважина №2716/5 расположенная в д. Сосновка; 

Á подземный – скважина № А-8065 расположенная на ул. Баранова (скважина 

обеспечивает водой абонента ООО «Русский Промышленник»); 

Á подземный – скважина ОАО "ЦЕСЛА" расположенная в д. Печурки; 

Á подземный – скважина №2/1545 - выведена из эксплуатации. 

Соотношение подъема воды из поверхностного источника р. Плюсса и подземных 

скважин составляет: поверхностный водозабор (р. Плюсса) – 96 %; подземные водозаборы 

(скважины - 2 шт.) – 4 %. 

Источником водоснабжения Сланцевского городского поселения (г. Сланцы, д. 

Малые Поля, д. Большие Поля, ул. Школьная) и Гостицкого сельского поселения является 

р. Плюсса (ВОС расположены на правом берегу р. Плюсса, д. Гостицы). Из р. Плюсса по 2 

самотечным линиям (D = 700 мм) вода поступает в приемный колодец. Проходя сетки, 

вода насосной станцией первого подъема подается в вихревой смеситель, в который 

вводится коагулянт. Из вихревого смесителя вода поступает в контактную камеру. На 

выходе из контактной камеры вводится флокулянт. Затем вода поступает в камеры 

хлопьеобразования. Далее она осветляется в горизонтальных отстойниках и подается на 

фильтры. Перед фильтрами вода подвергается стабилизации содой кальцинированной. 

После фильтров вода обеззараживается гипохлоритом натрия и направляется в резервуар 

чистой воды объемом 6000 м3, откуда насосной станцией второго подъема подается на 

разводящие сети города (по коллектору D = 700 мм на г. Сланцы и по дюкерам на 

Гостицкое сельское поселение) на питьевые и противопожарные нужды поселений. В 

целях поддержания необходимого напора на разводящих сетях водоснабжения г. Сланцы 

установлены 2 водопроводные насосные станции (ВНС) и 3 повысительные насосные 

станции (ПНС). 
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Производительность водозаборных и водоочистных сооружений на р. Плюсса 

составляет 50 000 м
3
/сут. (максимальный проектный расход). 

В машинном зале насосной станции 1-го подъема установлены: 

- сетевые насосы марки 300Д-70, в количестве 3 шт., предназначенные для подачи 

воды на очистные сооружения. Приводы насосов оборудованы частотным 

регулированием. Замена частотного преобразователя была произведена в 2012 г. 

- вакуум-насосы марки ВВН-3, в количестве 2 шт. для откачивания воздуха из 

всасывающего коллектора и улиток насосов; 

- дренажные насосы марки ЦНС-3, в количестве 2 шт. для откачивания дренажных 

вод.  

В здании насосной станции второго подъема установлены:  

- сетевые насосы марки 300Д-90, в количестве 4 шт., предназначенные для подачи 

воды из резервуара чистой воды в сеть. Приводы насосов оборудованы частотным 

регулированием. 

- промывочные насосы марки 400Д-90, в количестве 2 шт.;  

- дренажные насосы марки К50-32-125, в количестве 2 шт. для откачивания 

дренажных вод. 

ВНС №1 (см. рис. 7. Внешний вид ВНС №1), находящаяся в районе магазина 

"Автозапчасти", Сланцевское шоссе д. 47, оборудована сетевым насосом Д200-36, в 

количестве -2 шт.  

ВНС №2 (см. рис. 8. Внешний вид ВНС №2, рис. 5. ВНС №2. Вид изнутри.), 

находящаяся недалеко от бывшего кинотеатра «Труд», по улице 1-го Мая, оборудована 3 

насосами: марки Д-320-70 – 1 шт., марки Д 320-50 – 3 шт. и марки К-80-50-200 – 1 шт. 

На ПНС по ул. Ленина, д. 25 установлены три сетевых насоса: марки К-80-65-160 – 1 

шт. и марки КМ65-50-160 – 2 шт. 

На ПНС по ул. Кирова, д. 53 – два насоса: марки КМ-50-32-125 – 2 шт. 

На ПНС по ул. Шахтерской Славы, д.9 б – три насоса: марки КМЛ-65/170-УЗ – 1 шт, 

марки К80-65-160 – 1 шт. и марки ЦНСГ – 1 шт. 

Характеристики насосного оборудования уставленных на сетях водоснабжения 

представлены в таблице 6. 

К территории водозаборных сооружений примыкает недостроенный комплекс по 

повторному использованию промывных вод и обработке осадка (см. рис. 12. Здание 

станции очистки промывных вод.). Комплекс не был сдан в эксплуатацию и в настоящее 

время здание находится в аварийном состоянии, в следствии высокого износа. Промывная 

вода без очистки сбрасывается в р. Плюсса, что недопустимо нормативами. 
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ʈʠʩ. 3. ʇʨʠʥʮʠʧʠʘʣʴʥʘʷ ʩʭʝʤʘ ʚʦʜʦʟʘʙʦʨʥʳʭ ʠ ʚʦʜʦʦʯʠʩʪʥʳʭ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʡ ʥʘ ʨ. ʇʣʶʩʩʘ. 
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Таблица 6. Характеристика насосного оборудования на сетях водоснабжения в 

Сланцевском городском поселении. 

№  

п\п 
Наименование Характеристика 

1. Водозаборные сооружения на р. Плюсса. 

1.1 Год ввода в эксплуатацию 1982 г. 

1.2 Проектная производительность 50000 м
3
/сут. 

2. Насосная 1-го подъема 

2.1 

Сетевые насосы марки 300Д-70 

(3 шт.) с электродвигателями 

М250 М-6, АЗ-315 М-6УЗ, 

5АМ280 96У-З для подачи воды 

на очистные сооружения. 1977 

годов выпуска. 

Расход Q = 1000 м
3
/час. Напор Н = 30 м. 

Мощность N = 75 кВт. 

2.2 

Вакуум-насос ВВН-3 (2 шт.) с 

электродвигателем АО2-51-4-УЗ 

для откачивания воздуха из 

всасывающего коллектора и 

улиток насоса. 1977 года 

выпуска. 

Расход Q = 192 м
3
/час. Мощность N = 7,5 кВт. 

2.3 

Дренажный насос марки НЦС – 2 

с электродвигателем 4А10052 (2 

шт.). 1977 года выпуска. 

Расход Q = 30 м
3
/час. Напор Н = 4,3 м. Мощность 

N = 4 кВт. 

3. Реагентный корпус  

3.1 

Насос перекачки коагулянта (2 

шт.) Х65-50-125Д с 

электродвигателями 4А10022УЗ. 

2008 года выпуска. 

Расход Q = 25м
3
/час. Напор Н = 20,0 м. Мощность 

N = 2,1 кВт. 

3.2 

Насос дозатор коагулята (3 шт.) 

НД25 1600/16К14А с 

электродвигателем 

АИР100S4УЗ. 2002, 2001, 2005 

годов выпуска. 

Расход Q = 1000 л/час. Напор Н = 16, кг./см.. 

Мощность N = 3,0 кВт. 

3.3 

Насос перекачки флокулянта (1 

шт.) 2×9Л с электродвигателем 

АО2-322. 1979 года выпуска. 

Расход Q = 12,5 м
3
/час. Напор Н = 20,0 м. 

Мощность N = 7,5 кВт. 

3.4 

Насос дозатор НД1600/16 (1 шт.) 

с электродвигателем АО-42У. 

1981 года выпуска. 

Расход Q = 1,6 м
3
/час. Напор Н = 16,0 м. 

Мощность N = 3,0 кВт. 

3.5 

Насос дозатор НД-МА (2 шт.) с 

электродвигателем АО-42У. 2007 

и 2008 годов выпуска. 

Расход Q = 0,08 м
3
/час. 

3.6 

Насос перекачки соды Х65-50 

125-Д (2 шт.), электродвигателем 

4А100-22УЗ. 2005 и 2006 годов 

выпуска. 

Расход Q = 25,0 м
3
/час. Напор Н = 20,0 м. 

Мощность N = 4,0 кВт. 

3.7 

Воздуходувка ВВН-12 (1 шт.), с 

электродвигателем 4А225 

М8УЗ. 1982 года выпуска. 

Расход Q = 12,0 м
3
/мин. Мощность N = 30,0 кВт. 
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3.8 
Дренажный насос 5Д (1 шт.). 

1981 года выпуска. 

Расход Q = 150,0 м
3
/час. Напор Н = 32,0 м. 

4. Котельная  

4.1 

Насос ГВС К-80-50 200, (1 шт.) с 

электродвигателем 4АМУ 

160 S24,3. 2003 года выпуска. 

Расход Q = 50,0 м
3
/час. Напор Н = 50,0 м. 

Мощность N = 15,0 кВт. 

4.2 

Сетевой насос К-100-65 200А (1 

шт.), с электродвигателем 

АИР160 М2УЗ. 2004 года 

выпуска. 

Расход Q = 90,0 м
3
/час. Напор Н = 40,0 м. 

Мощность N = 18,5 кВт. 

5. Насосная станция II подъема  

5.1 

Сетевой насос № 6, №7, №8, №9 

300Д-90 (4 шт.). 2003, 1979, 

1981, 2003 годов выпуска. 

Расход Q = 1000,0 м
3
/час. Напор Н = 84,0 м. 

Мощность N = 250,0 кВт. 

5.2 

Промывной насос 400Д90 (2 шт.) 

с электродвигателем АЗ-315 М-

693. 1977 годов выпуска. 

Расход Q = 700,0 м
3
/час. Напор Н = 60,0 м. 

Мощность N = 250,0 кВт. 

5.3 

Дренажный насос К-50-32-125 (2 

шт.) с электродвигателем 

4А80132У-З. 2004 года выпуска. 

Расход Q = 12,5 м
3
/час. Напор Н = 20,0 м. 

Мощность N = 2,2 кВт. 

6. ВНС №1  

6.1 

Насос Д200 - 36 (2 шт.), с 

электродвигателями 4АМУ200 

М4У2, А200 L4 У3. 2004 и 2005 

годов выпуска. 

Расход Q = 200,0 м
3
/час. Напор Н = 36,0 м. 

Мощность N = 37,0 и 45,0 кВт. 

6.2 
Дренажный насос Гном 10-10 (1 

шт.)  

Расход Q = 10,0 м
3
/час. Напор Н = 10,0 м. 

7. ВНС №2   

7.1 

Насос Д320-70, с 

электродвигателем 

4АММУ250S243. 2003 года 

выпуска. 

Расход Q = 320,0 м
3
/час. Напор Н = 70,0 м. 

Мощность N = 110,0 кВт. 

7.2 

Насос №2 Д320-50, с 

электродвигателем А02/91-4. 

1986 года выпуска. 

Расход Q = 320,0 м
3
/час. Напор Н = 50,0 м. 

Мощность N = 75,0 кВт. 

7.3 
Насос №3 NB80-250/220 Расход Q = 210,0 м

3
/час. Напор Н = 55,1 м. 

Мощность N = 45,0 кВт. 

7.4 
Насос №4 NB80-250/220 Расход Q = 210,0 м

3
/час. Напор Н = 55,1 м. 

Мощность N = 45,0 кВт. 

7.5 

Насос №5 Д320-50, с 

электродвигателем А250S4У3. 

2001 года выпуска. 

Расход Q = 320,0 м
3
/час. Напор Н = 50,0 м. 

Мощность N = 75,0 кВт. 

8. ПНС (ул. Ленина, 25)  

8.1 

Насос №1 КМ65-50-160, с 

электродвигателем 

4АМ132М2У3. 2008 года 

выпуска. 

Расход Q = 50,0 м
3
/час. Напор Н = 50,0 м. 

Мощность N = 11,0 кВт. 

8.2 

Насос №2 К80-65-160, с 

электродвигателем 

АNР112М2У3. 2000 года 

выпуска. 

Расход Q = 50,0 м
3
/час. Напор Н = 50,0 м. 

Мощность N = 7,5 кВт. 
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8.3 

Насос №3 КМ65-50-160, с 

электродвигателем 

4АМ132М2У3. 2009 года 

выпуска. 

Расход Q = 50,0 м
3
/час. Напор Н = 50,0 м. 

Мощность N = 11,0 кВт. 

9. ПНС (ул. Кирова, 53)  

9.1 

Насос №1, 2 (2 шт.) КМ50-32-125 

с электродвигателем АИР 100. 

2008 годов выпуска. 

Расход Q = 25,0 м
3
/час. Напор Н = 32,0 м. 

Мощность N = 5,5 кВт. 

10. ПНС (ул. Молодежный, 9 б)  

10.1 
Насос №1 КМЛ265/170-У3 Расход Q = 30,0 м

3
/час. Напор Н = 32,0 м. 

Мощность N = 7,5 кВт. 

10.2 
Насос №2 80ЛМ-50/32-5 Расход Q = 50,0 м

3
/час. Напор Н = 32,0 м. 

Мощность N = 7,5 кВт. 

10.3 
Насос №3 ЦНСГ Расход Q = 60,0 м

3
/час. Напор Н = 56,0 м. 

Мощность N = 22,0 кВт. 

11. Водозаборные сооружения скв. №2716/5 (д. Сосновка) 

11.1 Год ввода в эксплуатацию 1968 

11.2 

Насос подъема воды ЭЦВ 6-10-

140.  2003 года выпуска. 

Максимальный расход 10 м3/час. Максимальный 

напор 140,0 м. Мощность 11,0 кВт. 

Фактический подъем воды за 2017 год 66,21 тыс. 

м3. Подача воды в сеть. 

12. Водозаборные сооружения скв. №3315 (д. Большие поля) 

12.1 Год ввода в эксплуатацию 1978 

12.2 

Насос подъема воды ЭЦВ 8-16-

140. 2008 года выпуска. 

Максимальный расход 16 м3/час. Максимальный 

напор 140,0 м. Мощность 11,0 кВт. 

Фактический подъем воды за 2017 год 69,45 тыс. 

м3. Подача воды в сеть. 

 

В скважине №2716/5 расположенной в д. Сосновка установлен насос ЭЦВ 6-10-140. 

Вода из скважины соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (согласно таблицы 

15. Данные проб. Отчет за 4 квартал 2017 г.) и подается потребителям без очистки. 

Скважина обеспечивает водой население деревни Сосновка. 

В скважине №3315 расположенной в д. Большие поля установлен насос ЭЦВ 8-16-

140. Вода из скважины соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (согласно 

таблицы 15. Данные проб. Отчет за 4 квартал 2017 г.) и подается потребителям без 

очистки. Скважина обеспечивает водой население деревни Большие поля и закольцована с 

водопроводной сетью города Сланцы, в которую вода подается в часы максимального 

водоразбора. 

В скважине №А-8065 (№7) по ул. Баранова установлен насос ЭЦВ 6-10-110. 

Скважина обеспечивает водой абонента ООО «Русский промышленник». 
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Обеспечение водой промышленной площадки и жилого поселка Шахты №3 

осуществляется от городской централизованной системы водоснабжения (построен 

водопровод от р-на Замошье).  

Схема расположения объектов водоснабжения на территории Сланцевского 

городского поселения показана на рисунке 4а. 

 

ʈʠʩ. 4ʘ. ʉʭʝʤʘ ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʠʷ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ 

ʉʣʘʥʮʝʚʩʢʦʛʦ ʛʦʨʦʜʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ 

 

ВОС 

- Объекты водоотведения 
- Объекты водоснабжения 
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Водопроводная сеть в Сланцевском городском поселении, находящаяся в хозведении 

и эксплуатационном обслуживании ГУП ЛО «Сланцы-Водоканал» (с 01.08.2018 г. ГУП 

«Леноблводоканал»), представляет собой тупиковую систему из магистральных, уличных, 

внутриквартальных и внутридворовых трубопроводов. В материале трубопровода 

преобладает сталь. Степень износа водопроводной сети очень высокая и достигает на 

некоторых участках 100%. Общая протяженность водопроводной сети составляет 104,4 

км. 

Насосные станции системы водоснабжения (станции 3-го подъема) ГУП ЛО 

«Сланцы-Водоканал» (с 01.08.2018 г. ГУП «Леноблводоканал»), оснащены по состоянию 

на сентябрь 2017 года, оборудованием, указанным в таблице №6. 

Система водоснабжения г. Сланцы является объединенной системой хозяйственно-

питьевого и противопожарного водопровода. На водопроводных сетях установлено 177 

пожарных гидрантов, (см. таблицу 7б. Перечень пожарных гидрантов). 

В настоящее время на водопроводных сетях установлено 13 действующих 

водоразборных колонок для обеспечения потребности в воде населения, проживающего в 

частном секторе. 

Существующие расходы воды на пожаротушение города представлены в таблице 7а. 

Таблица 7а. Расход воды на пожарные нужды за 2017 год. 

Период на пожаротушение, м3 
на проверку 

ПГ, м3 
Всего, м3 

январь 0  0 

февраль 16,5  16,5 

март 11  11 

апрель 5,5  5,5 

май 70 1030,3 1100,3 

июнь 6,5  6,5 

июль 5,5  5,5 

август 41,5  41,5 

сентябрь 0  0 

октябрь 0 1030,3 1030,3 

ноябрь 16  16 

декабрь 5  5 

Итого 177,5 2060,6 2238,1 

 

Таблица 7б. Перечень пожарных гидрантов в Сланцевском городском поселении. 

№ 

n/n 
Местонахождение объекта Количество пожарных гидрантов 

1. Ул. Баранова, д. 4 1 шт. 

2. Ул. Баранова, д. 6 1 шт. 

3. Ул. Баранова, д. 10 1 шт. 

4. Ул. Баранова, д. 18 1 шт. 



 

 

24 

 

5. Ул. Баранова, д. 18 1 шт. 

6. Ул. Вокзальная, д. 13 1 шт. 

7. Ул. Вокзальная, д. 21 1 шт. 

8. Ул. Вокзальная, д. 29 1 шт. 

9. Ул. Гагарина, д. 1 2 шт. 

10. Ул. Гагарина, д. 5а 1 шт. 

11. Ул. Гагарина, д. 7 2 шт. 

12. Ул. Гагарина, д. 9а 1 шт. 

13. Ул. Гагарина, д. 52 1 шт. 

14. Ул. Гагарина, д. 58 1 шт. 

15. «01»(у моста р. Кушелка) 1 шт. 

16. Ул. Горняков, д.20 1 шт. 

17. Ул. М. Горького, д. 3 1 шт. 

18. Ул. М. Горького, д. 7 1 шт. 

19. Ул. М. Горького, д. 8 1 шт. 

20. Ул. М. Горького, д. 9 1 шт. 

21. Ул. М. Горького, д. 26 1 шт. 

22. Ул. Грибоедова, д. 7 1 шт. 

23. Ул. Грибоедова, д. 12 1 шт. 

24. Ул. Грибоедова, д. 15 1 шт. 

25. Ул. Грибоедова, д. 18 1 шт. 

26. Ул. Грибоедова, д. 19б 1 шт. 

27. Ул. Грибоедова, д. 20 2 шт. 

28. Ул. Грибоедова, д. 1 1 шт. 

29. Ул. Декабристов, д. 3/15 1 шт. 

30. Ул. Декабристов, д. 11 1 шт. 

31. Ул. Декабристов, д. 15 1 шт. 

32. пер. Дзержинского, д. 3 1 шт. 

33. Ул. Дзержинского, д. 11 1 шт. 

34. Ул. Дзержинского, д. 17 1 шт. 

35. Ул. Дзержинского, д. 19 1 шт. 

36. Ул. Дзержинского, д. 23 1 шт. 

37. Ул. Жуковского, д. 7а 1 шт. 

38. Ул. Жуковского, д. 9 1 шт. 

39. Ул. Жуковского, д. 15 1 шт. 

40. Ул. Жуковского, д. 17 1 шт. 

41. Ул. Жуковского, д. 21 1 шт. 

42. Ул. К.Заслонова, д. 6 1 шт. 

43. Ул. Интернациональная, д. 1 1 шт. 

44. ИТР, 8 1 шт. 

45. Ул. Кирова, д. 7 1 шт. 

46. Ул. Кирова, д.16 1 шт. 

47. Ул. Кирова, д.18 1 шт. 

48. Ул. Кирова, д.16а 1 шт. 

49. Ул. Кирова, д. 20 1 шт. 

50. Ул. Кирова, д. 20а 1 шт. 

51. Ул. Кирова, д. 22 2 шт. 

52. Ул. Кирова, д. 37 1 шт. 

53. Ул. Кирова, д. 40/12 1 шт. 

54. Ул. Кирова, д. 42 1 шт. 
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55. Ул. Кирова, д. 46 1 шт. 

56. Ул. Кирова, д. 46б 1 шт. 

57. Ул. Кирова, д. 48 1 шт. 

58. Ул. Кирова, д. 52 2 шт. 

59. Ул. Кирова, д. 53 1 шт. 

60. Ул. Климчука, д. 2 1 шт. 

61. Ул. Климчука, д. 4 1 шт. 

62. пер. Клубный, д. 2/8 1 шт. 

63. О. Кошевого, д. 3 1 шт. 

64. Ул. Красноармейская, д. 6 1 шт. 

65. Ул. Ленина, д. 1 1 шт. 

66. Ул. Ленина, д. 5 1 шт. 

67. Ул. Ленина, д. 9 1 шт. 

68. Ул. Ленина, д. 16 1 шт. 

69. Ул. Ленина, д. 25/1 1 шт. 

70. Ул. Ленина, д. 25/8 1 шт. 

71. Ул. Ленина, д. 28/2 2 шт. 

72. Ул. Ленина, д. 30 1 шт. 

73. Ул. Ленина, д. 32б 1 шт. 

74. Ул. Ленина и угол с пр. Молодежный 1 шт. 

75. Пр. Молодежный, д. 5 1 шт. 

76. Пр. Молодежный, д. 5а 2 шт. 

77. Пр. Молодежный, д. 7 1 шт. 

78. Пр. Молодежный, д. 9 1 шт. 

79. Пр. Молодежный, д. 13 1 шт. 

80. Пр. Молодежный, д. 17 1 шт. 

81. Ул. Лесная, д. 3 1 шт. 

82. Ул. Лесная, д. 9 1 шт. 

83. 1 Линия, д. 7 1 шт. 

84. 1 Линия, д. 10 1 шт. 

85. Ул. Ломоносова, д. 3 1 шт. 

86. Ул. Ломоносова, д.7 1 шт. 

87. Ул. Ломоносова, д. 13 1 шт. 

88. Ул. Ломоносова, д. 27 1 шт. 

89. Ул. Ломоносова, д. 37 1 шт. 

90. Ул. Ломоносова, д. 43 1 шт. 

91. Ул. Ломоносова, д. 46 1 шт. 

92. Ул. Ломоносова, д. 55 1 шт. 

93. Ул. Ломоносова, д. 63 1 шт. 

94. Ул. Ломоносова, д. 73 1 шт. 

95. Ул. Ломоносова, д. 75 1 шт. 

96. Ул. Малопольская, д. 3 1 шт. 

97. Ул. Малопольская, д. 32 1 шт. 

98. 1 Мая, д. 49 1 шт. 

99. 1 Мая, д. 53 1 шт. 

100. 1 Мая, д. 85 1 шт. 

101. 1 Мая, д. 90 1 шт. 

102. 1 Мая, д. 91 1 шт. 

103. 1 Мая, д. 94 1 шт. 

104. 1 Мая, д. 97 1 шт. 
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105. Ул. Маяковского, д. 2/21 1 шт. 

106. Ул. Маяковского, д. 3/26 1 шт. 

107. Ул. Маяковского, д. 6а 1 шт. 

108. Ул. Маяковского, д. 12а 1 шт. 

109. Ул. Маяковского, д. 16 1 шт. 

110. Ул. Маяковского, д. 22 1 шт. 

111. Ул. Мира, 25 1 шт. 

112. Ул. Октябрьская, 1а 1 шт. 

113. Ул. Островского, д. 1 1 шт. 

114. Ул. Островского, д. 7 1 шт. 

115. Ул. Островского, д. 13 1 шт. 

116. пер. Островского, д. 2 1 шт. 

117. Ул. Партизанская, д.5 1 шт. 

118. Ул. Партизанская, д.13 2 шт. 

119. Ул. Партизанская, д.29 1 шт. 

120. Ул. Победы, 11 1 шт. 

121. Ул. Пролетарская, 10 1 шт. 

122. Б. Поля, 17 1 шт. 

123. Б.Поля, 83 1 шт. 

124. пер. Почтовый, д. 5 1 шт. 

125. пер. Почтовый, д. 12 1 шт. 

126. Разъезжая, 9 1 шт. 

127. Ремонтников, 1 1 шт. 

128. Ул. Свердлова, 14 1 шт. 

129. Ул. Свердлова, 22 1 шт. 

130. Ул. Свердлова, 32 1 шт. 

131. Ул. Спортивная, д. 3 1 шт. 

132. Ул. Спортивная, д. 7 1 шт. 

133. Ул. Спортивная, д. 9/2 1 шт. 

134. Ул. Спортивная, д. 19 1 шт. 

135. Ул. Спортивная, д. 21 1 шт. 

136. Ул. Чайковского, д. 4 1 шт. 

137. Ул. Чайковского, д. 7 1 шт. 

138. Ул. Чайковского, д. 9 1 шт. 

139. Ул. Чкалова, д. 1 1 шт. 

140. Ул. Чкалова, д. 9 1 шт. 

141. Ул. Чкалова, д. 15 1 шт. 

142. Ул. Чкалова, д. 17 1 шт. 

143. Ул. Ремонтников, д. 5 1 шт. 

144. Ул. Сиженская, 8 1 шт. 

145. Ул. Сиженская, 63 1 шт. 

146. Ул. Северная, 1 1 шт. 

147. ул. Ш. Славы, 9 1 шт. 

148. ул. Ш. Славы, 20 1 шт. 

149. ул. Ш. Славы, 22 2 шт. 

150. ул. Ш. Славы, 24 1 шт. 

151. ул. Набережная 3 шт. 

152. ул. Загородная 3 шт. 

153. ул. Береговая 3 шт. 

154. ул. Сосновая 3 шт. 
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155. ул. Малая Сосновая 3 шт. 

156. пер. Кушельский 3 шт. 

ВСЕГО пожарных гидрантов: 

 
177 шт. 

№ 

п/п 
Местонахождение объекта Количество колонок 

1. Ул. Вокзальная, д.19 1 шт. 

2. ул. Вокзальная, д. 29 1 шт. 

3. ул. Полевая, д. 27 1 шт. 

4. ул. Деревообделочников, д. 3 1 шт. 

5. ул. ИТР, д. 23 1 шт. 

6. ул. ИТР, д. 29 1 шт. 

7. ул. ИТР 1 шт. 

8. Б. Поля, д. 7 1 шт. 

9. Б. Поля, д. 17 1 шт. 

10. Б. Поля, д. 23 1 шт. 

11. Б. Поля, д. 43 1 шт. 

12. Б. Поля, д. 57 1 шт. 

13. Б. Поля, д. 63 1 шт. 

14. Б. Поля, д. 77 1 шт. 

15. Б. Поля, д. 85 1 шт. 

16. Б. Поля, д. 93 1 шт. 

17. Б. Поля, д. 105 1 шт. 

18. Б. Поля, д. 115 1 шт. 

19. ул. Дорожная, д. 5 1 шт. 

20. ул. Дорожная, д. 45 1 шт. 

21. ул. Мира, д. 5 1 шт. 

22. ул. Мира, д. 25 1 шт. 

23. ул. Красноармейская,  д. 6 1 шт. 

24. ул. Красная 1 шт. 

25. ул. 1 Мая, д. 91 1 шт. 

26. ул. 1 Мая, д. 85 1 шт. 

27. ул. 1 Мая, д. 75 1 шт. 

28. ул. Набережная, д. 18 1 шт. 

29. ул. Набережная, д. 14 1 шт. 

30. ул. Набережная, д. 24 1 шт. 

31. ул. Набережная, д. 30 1 шт. 

32. ул. Сиженская, д. 21 1 шт. 

33. ул. Сиженская, д. 8 1 шт. 

34. пер. Социалистический, д. 15 1 шт. 

35. пер. Социалистический, д. 9 1 шт. 

36. пер. Социалистический, д. 3 1 шт. 

37. ул. Пригородная, д. 19 1 шт. 

38. ул. Пригородная, д. 29 1 шт. 

49. ул. Социалистическая, д. 13 1 шт. 

40. ул. Социалистическая, д. 19 1 шт. 

41. 1 Линия, д. 2 1 шт. 

42. 1 Линия, д. 10 1 шт. 

ВСЕГО водоразборных колонок: 

 
42 шт. 

Таблица 8. Общая протяженность водопроводных сетей г. Сланцы. 
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№ п/п Наименование   Всего 

1 2 3 4 

1 Водопроводные сети х 

1.1 

Протяженность сетей 

Итого, км 104,40 

в том числе: х 

1.1.1 диаметр от 50мм до 250мм 81,02 

1.1.2 диаметр от 250мм до 500мм 11,26 

1.1.3 диаметр от 500мм до 1000мм 12,10 

1.1.4 диаметр от 1000мм 0,00 

1.2 

Протяженность сетей, 

нуждающихся в замене 

Итого, км 83,60 

в том числе: х 

1.2.1 диаметр от 50мм до 250мм 64,82 

1.2.2 диаметр от 250мм до 500мм 9,10 

1.2.3 диаметр от 500мм до 1000мм 9,68 

1.2.4 диаметр от 1000мм 0,00 

ВСЕГО водопроводных сетей, 104,40 

в том числе нуждающихся в замене 83,60 

 

2.1.2 Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами 

водоснабжения. 

В деревнях Сижно и Ищево централизованное водоснабжение отсутствует, 

население использует для питьевого водоснабжения собственные колодцы. 

ООО "Сланцы" (бывший Химический завод "Сланцы", ОАО "Завод Сланцы") не 

подключен к централизованному водоснабжению, на территории завода имеются 

собственные скважины. 
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2.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение 

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем 

горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень 

централизованных систем водоснабжения. 

А. Холодное водоснабжение. 

Вода добываемая на водозаборе из реки Плюсса обеспечивает потребности г. 

Сланцы, д. Малые Поля, д. Большие Поля и пос. Шахты №3 в холодной воде. 

Скважина №3315 (см. рис. 11) обеспечивает водой население деревни Большие поля 

и закольцована с водопроводной сетью города Сланцы, в которую вода подается в часы 

максимального водоразбора. 

Скважина №2716/5 обеспечивает водой население деревни Сосновка. 

Скважина ОАО "ЦЕСЛА" обеспечивает водой население деревни Печерки и деревни 

Каменка. Жители пользуются услугами холодного водоснабжения через водоразборные 

колонки. На момент корректировки Схемы разработан проект государственного контракта 

между ОАО "ЦЕСЛА" и ГУП "Леноблводоканал" о передаче объектов централизованного 

водоснабжения в государственную собственность Ленинградской области и поступлением 

этого имущества в хозяйственное ведение ГУП "Леноблводоканал".    

Таким образом, система централизованного водоснабжения муниципального 

образования, состоит из трех технологических зон.  

На рисунке 4б показаны зоны централизованного и нецентрализованного 

водоснабжения. 

В г. Сланцы для нужд пожаротушения установлены гидранты на сети 

водоснабжения (177 шт.), согласно таблице 7. 

Б. Горячее водоснабжение. 

Горячим централизованным водоснабжением охвачены: часть Центрального района 

города (котельная №16, Бойлерная "В" ООО "Сланцы"), микрорайон ДОК (котельная 

№25). 

Тепловые сети Сланцевского городского поселения выполнены в двухтрубном 

исполнении. Системы горячего водоснабжения зданий присоединены к тепловым сетям 

по независимой схеме. Приготовление воды осуществляется в индивидуальных тепловых 

пунктах зданий. Схема горячего водоснабжения - закрытая. Для приготовления горячей 

воды используется одноступенчатая схема с пластинчатыми или кожухотрубными 

теплообменниками. 
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ʈʠʩ. 4ʙ. ɿʦʥʳ ʮʝʥʪʨʘʣʠʟʦʚʘʥʥʦʛʦ ʠ ʥʝʮʝʥʪʨʘʣʠʟʦʚʘʥʥʦʛʦ ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ ʉʣʘʥʮʝʚʩʢʦʛʦ ʛʦʨʦʜʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ 
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2.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем 

водоснабжения. 

Водоснабжение г. Сланцы осуществляется от 5 источников: 

V поверхностный - река Плюсса (ВОС); 

V подземный - скважина №3315 расположенная в д. Большие поля; 

V подземный - скважина №2716/5 расположенная в д. Сосновка; 

V подземный - скважина № А-8065 расположенная на ул. Баранова; 

V подземный - скважина ОАО "ЦЕСЛА" расположенная в д. Печурки.  

Ниже выполнена оценка энергоэффективности подачи воды потребителям с точки 

зрения энергопотребления насосным оборудованием на перекачивание 1м3 воды. Так как 

инструментальные измерения мгновенных расходов воды и электроэнергии не 

выполнялись, оценка выполнена на основании данных по месячному потреблению 

электроэнергии насосами и объемам перекаченной воды, предоставленных заказчиком. В 

таблицах 8а, 8б приведены помесячные значения удельного расхода электроэнергии на 

перекачку 1м3 воды за 2017 год в сеть централизованного водоснабжения. 

Таблица 8а. Оценка энергоэффективности подачи воды арт. скважины №2716/5  

Период Количество, кВт*ч Объем воды, тыс. м3 
Расход э/э кВт*ч на 1м3 

на 1м 
Январь 2300 3,624 6,3 

Февраль 2723 3,045 8,9 
Март 1817 2,993 6,1 

Апрель 1560 3,092 5,0 
Май 1525 4,85 3,1 

Июнь 2839 7,44 3,8 
Июль 2956 8,646 3,4 

Август 2956 7,743 3,8 
Сентябрь 2959 5,873 5,0 
Октябрь 1278 5,145 2,5 
Ноябрь 1301 7,034 1,8 
Декабрь 2674 6,721 4,0 

Средняя за год 2241 5,517 4,5 
Итого за год 26888 66,206  

 

На рисунке 5 проиллюстрирована помесячная динамика изменения показателя 

удельного расхода электроэнергии на перекачку 1м3 воды в течение 2017 года в сеть 

централизованного водоснабжения п. Сосновка. 
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ʈʠʩ. 5. ɼʠʥʘʤʠʢʘ ʫʜʝʣʴʥʦʛʦ ʨʘʩʭʦʜʘ ʵʣʝʢʪʨʦʵʥʝʨʛʠʠ ʥʘ ʧʝʨʝʢʘʯʢʫ 1ʤ3 ʚʦʜʳ ʟʘ 2017 

ʛʦʜ 

 

 

Таблица 8б. Оценка энергоэффективности подачи воды арт. скважины №3315 

Период Количество, кВт*ч Объем воды, тыс. м3 
Расход э/э кВт*ч на 1м3 

на 1м 
Январь 3968 7,648 3,7 

Февраль 4331 5,978 5,2 
Март 3052 6,593 3,3 

Апрель 4193 6,949 4,3 
Май 4077 8,019 3,6 

Июнь 4016 7,302 3,9 
Июль 3653 9,551 2,7 

Август 6685 8,515 5,6 
Сентябрь 42 0 0,0 
Октябрь 2625 2,24 8,4 
Ноябрь 5249 4,359 8,6 
Декабрь 776 2,295 2,4 

Средняя за год 3555,583 5,787 4,3 
Итого за год 42667 69,449  

 

В периоды с 29.09.2017 по 19.10.2017г. и с 20.12.2017г. по 25.12.2017г. арт. скважина 

№3315 находилась в ремонте, забор воды в данный период не производился. 

На рисунке 6 проиллюстрирована помесячная динамика изменения показателя 

удельного расхода электроэнергии на перекачку 1м3 воды в течение 2017 года в сеть 

централизованного водоснабжения д. Большие поля. 
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ʈʠʩ. 6. ɼʠʥʘʤʠʢʘ ʫʜʝʣʴʥʦʛʦ ʨʘʩʭʦʜʘ ʵʣʝʢʪʨʦʵʥʝʨʛʠʠ ʥʘ ʧʝʨʝʢʘʯʢʫ 1ʤ3 ʚʦʜʳ ʟʘ 2017 

ʛʦʜ 

 

ʈʠʩ. 7. ɺʥʝʰʥʠʡ ʚʠʜ ɺʅʉ ˉ1 
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ʈʠʩ. 8. ɺʥʝʰʥʠʡ ʚʠʜ ɺʅʉ ˉ2 

 
 

ʈʠʩ. 9. ɺʅʉ ̄2. ɺʠʜ ʠʟʥʫʪʨʠ 
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ʈʠʩ. 10. ɿʜʘʥʠʝ ʩʢʚʘʞʠʥʥʦʛʦ ʚʦʜʦʟʘʙʦʨʘ ˉ2/1545. ɺʠʜ ʠʟʥʫʪʨʠ. (ʚʳʚʝʜʝʥʘ ʠʟ 

ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ) 

 

ʈʠʩ. 11. ɿʜʘʥʠʝ ʩʢʚʘʞʠʥʥʦʛʦ ʚʦʜʦʟʘʙʦʨʘ ˉ3315. ɺʠʜ ʠʟʥʫʪʨʠ. 

 

ʈʠʩ. 12. ɿʜʘʥʠʝ ʩʪʘʥʮʠʠ ʦʯʠʩʪʢʠ ʧʨʦʤʳʚʥʳʭ ʚʦʜ 
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Согласно 

существующего положения на сетях и сооружениях водоснабжения 

Сланцевского городского поселения необходимо произвести следующие мероприятия: 

- требуется произвести капитальный ремонт существующих водопроводных сетей с 

перекладкой трубопроводов диаметра 50÷700 мм (общей протяженностью 83,6 км.) на 

более современные трубопроводы из ПНД (полиэтилен низкого давления); 

- необходимо произвести замену существующих задвижек на сети водоснабжения 

(300 шт., D=50÷700 мм); 

- необходимо произвести замену существующих колодцев на сети водоснабжения 

(500 шт., D = 1000 мм - 1500 мм); 

- необходимо произвести замену существующих пожарных гидрантов на новые 

современные (100 шт.); 

- требуется произвести демонтаж здания станции очистки промывных вод и 

демонтаж резервуара промывных вод, а на выпуске промывных вод в реку Плюсса 

необходимо установить очистные сооружения; 

- необходимо произвести реконструкцию (модернизацию) станции ВОС с 

применением современных технологий очистки воды;  

- необходимо произвести реконструкцию станции 1 подъема с заменой насосного 

оборудования, запорно-регулирующей арматуры и расходомера ультразвукового;  
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- необходимо произвести реконструкцию (модернизацию) блока основных 

сооружений (БОС) с заменой запорно-регулирующей арматуры и проведением 

капитального ремонта скорых фильтров;  

- необходимо произвести реконструкцию здания скважинного водозабора №3315; 

- требуется вывести из эксплуатации ВНС №1 (1960 года постройки); 

- необходимо произвести реконструкцию ВНС №2 (1958 года постройки); 

- необходимо произвести капитальный ремонт котельной на территории водозабора; 

- насосные агрегаты, находящиеся в эксплуатации длительное время, необходимо 

заменить на более экономичные и современные марки (18 шт.); 

- необходимо оснастить всех потребителей (жилые, бюджетные) приборами учета 

воды на вводах в здания; 

- необходимо оснастить приборами учета воды водоводы, следующие в пос. Шахты 

№3, д. Малые Поля; 

- необходимо оснастить приборами учета воды на водопроводных сооружениях ВНС 

(Ленина, 25), ВНС (Молодежный, 9б); 

- требуется вывести из эксплуатации скважинный водозабор №2716/5 

расположенный в д. Сосновка и подключить сеть питающую д. Сосновка к центральному 

водопроводу г. Сланцы с установкой на сети дополнительной насосной станции. 

Существующий водопровод ХВС (холодное водоснабжение) в Сланцевском 

городском поселении находится в крайне изношенном состоянии. Износ отдельных сетей 

водопровода составляет порядка 100% (см. табл. 8). Для стабильного и качественного 

водоснабжения, необходимо произвести в первую очередь капитальный ремонт 

водопроводных сетей. 

ВОС работают только на одном резервуаре чистой воды, что является весьма 

неблагоприятным фактором для перспективного устойчивого водоснабжения города. 

Необходимо строительство второго резервуара чистой воды.  

На магистральных водоводах практически постоянно происходят утечки воды из-за 

изношенности водопроводных сетей.  

Количество прорывов сетей водоснабжения за 2014 -2017 гг.: 

- 2013 г. - 247 прорыва; 

- 2014 г. - 155 прорыва; 

- 2015 г. - 118 прорыва; 

- 2016 г. - 161 прорыва; 

- 2017 г. - 169 прорыва. 
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Большинство колодцев на водопроводной сети не имеет достаточной гидроизоляции. 

Запорная арматура большей частью выработала свой ресурс и требует замены. 

Замена тепловых сетей и сетей ГВС (горячего водоснабжения) учтена в ранее 

разработанной схеме теплоснабжения Сланцевского городского поселения. 

2.1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 

основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием 

принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие 

объекты). 

Эксплуатирующей организацией водозаборных сооружений, водоочистных 

сооружений, насосных станций и трубопроводов ХВС по Сланцевскому городскому 

поселению назначено ГУП ЛО «Сланцы-Водоканал» (с 01.08.2018 г. ГУП 

«Леноблводоканал»). Указанные объекты централизованной системы водоснабжения 

находятся в хозяйственном ведении Предприятия. 

Эксплуатирующей организацией тепловых сетей, по которым осуществляется 

подача теплоносителя для нагрева ХВС в теплообменниках, расположенных в зданиях, 

является АО "Нева Энергия" (договор аренды от 01.02.2009 г.). Эксплуатирующими 

организациями внутридомовых сетей ГВС являются управляющие организации. 

2.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения. 

2.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованных систем водоснабжения. 

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме, позволит обеспечить: 

- бесперебойное снабжение поселения питьевой водой, отвечающей требованиям 

нормативов качества; 

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение 

потребностей потребителей (по объему и качеству услуг); 

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с 

учетом современных требований.  

Проектом планировки и межевания территории предусматривается строительство 

инженерной и транспортной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных 

членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей. Квартал 

новой перспективной застройки показан на рисунке 13. 

 

ʈʠʩ. 13. ʂʚʘʨʪʘʣ ʥʦʚʦʡ ʧʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʦʡ ʟʘʩʪʨʦʡʢʠ ʉʣʘʥʮʝʚʩʢʦʛʦ ʛʦʨʦʜʩʢʦʛʦ 

ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ 
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2.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 

зависимости от различных сценариев развития поселения. 

На перспективу (2030г.) в связи с повышением степени комфортности 

существующего жилья оборудованными внутренним водопроводом, а также подключение 

новых абонентов водопотребление (хозяйственно-питьевое, производственное, 

противопожарное, поливочное) Сланцевского городского поселения составит ~ 16 100 

м
3
/сут., ~ 5876,5 тыс. м

3
/год.  

Сопоставление производительности водозабора на реке Плюсса (50 000 м3/сут., 

максимально возможная) на скважинах (26,0 м
3
/ч, ~ 624 м

3
/сут., максимально возможная) 

с расходами воды на хозяйственно-питьевые, производственные, противопожарные и 

поливочные нужды Сланцевского городского поселения на расчетный срок (16 100 

м
3
/сут.), показывает, что производительности водозаборных сооружений достаточно для 

обеспечения водой потребителей на расчетный срок.  

2.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. 

2.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку 

структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее 

производстве и транспортировке. 

Согласно характеристикам установленных насосов и производительности очистных 

сооружений, на р. Плюсса максимально возможная подача воды составит 50 000,0 м
3
/сут. 

Согласно дебиту и характеристикам установленных насосов в скважинах 

максимально возможная подача воды составит 26,0 м
3
/ч. 



 

 

40 

 

Общий водный баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 9а и на 

рисунке 14. 

Объем реализации холодной воды в 2017 году составил 1721,064 тыс. м. куб.



 

 

41 

 

Таблица 9а. Общий баланс подачи и реализации воды Сланцевского городского поселения 

Наименовани

е месяца 

Подъем воды 

(1 

подъем+сква

жины) 

Расход воды 

на 

технологичес

кие нужды 

 

Получен

о воды 

со 

стороны       

Подано воды 

в сеть, м3 

Потери воды в сетях Отпущено 

воды 

потребителям 

На 

собственны

е нужды 

(в/х) 

в том числе товарная вода 

Всего 
УК,ТСЖ,Ж

СК 
Население 

Прочие 

Водоканалы 
Бюджет Прочие 

Потери, м³ 
скрытые 

утечки 
% 

январь 
        302 

061,00  
     31 172,20  

        

255,20  
     271 144,00  

    49 

352,30  

     81 

047,70  

    

48,09  
      140 744,00          256,30       140 487,70  2122     118 070,00                  -        11 322,70 

          

8 973,00 

февраль 
        279 

827,00  
     27 292,80  

        

255,20  
     252 789,40  

    26 

773,10  

     81 

057,50  

    

42,66  
      144 958,80          256,30       144 702,50  3900,5     122 985,10                  -          9 174,00 

          8 

642,90 

март 
        314 

539,00  
     25 176,00  

                 

-    
     289 363,00  

  111 

512,00  

     95 

035,00  

    

71,38  
        82 816,00          238,00         82 578,00  

          3 

918,40  
    52 956,00      5 382,00      10 727,70  

          9 

593,90  

1 квартал 
        896 

427,00  
     83 641,00  

        

510,40  
     813 296,40  

  187 

637,40  

   257 

140,20  

    

54,69  
      368 518,80          750,60       367 768,20  

          9 

940,90  
     294 011,10      5 382,00      31 224,40  

        27 

209,80  

апрель 
        303 

408,00  
     22 337,00  

                 

-    
     281 071,00  

    76 

727,50  

     37 

673,30  

    

40,70  
      166 670,20          238,00       166 432,20  

          4 

131,70  
     134 648,00      4 214,00      11 336,20  

        12 

102,30  

май 
        310 

383,00  
     30 381,00  

                 

-    
     280 002,00  

    73 

440,90  

     39 

486,80  

    

40,33  
      167 074,30          238,00       166 836,30  

          4 

141,00  
     137 609,30      6 289,00         9 802,70  

          8 

994,30  

июнь 
        280 

950,00  
     33 223,00  

                 

-    
     247 727,00  

    64 

787,20  

     27 

334,10  

    

37,19  
      155 605,70          238,00       155 367,70  

          3 

801,70  
     129 631,00      5 106,00         8 739,60  

          8 

089,40  

2 квартал 
        894 

741,00  
     85 941,00  

                 

-    
     808 800,00  

  214 

955,60  

   104 

494,20  

    

39,50  
      489 350,20          714,00       488 636,20  

       12 

074,40  
     401 888,30    15 609,00      29 878,50  

        29 

186,00  

6 месяцев 
    1 791 

168,00  
  169 582,00  

        

510,40  
 1 622 096,40  

  402 

593,00  

   361 

634,40  

    

47,11  
      857 869,00      1 464,60       856 404,40  

       22 

015,30  
     695 899,40    20 991,00      61 102,90  

        56 

395,80  

июль 
        280 

150,00  
     22 642,00  

                 

-    
     257 508,00  

    24 

412,80  

     86 

101,50  

    

42,92  
      146 993,70          238,00       146 755,70  

          2 

885,50  
     123 112,80      4 864,00         7 731,80  

          8 

161,60  

август 
        289 

110,00  
     14 307,00  

                 

-    
     274 803,00  

    28 

392,00  

   103 

829,90  

    

48,12  
      142 581,10          238,00       142 343,10  

          4 

602,90  
     116 345,90      5 968,00         7 093,90  

          8 

332,40  

сентябрь 
        286 

484,00  
     16 364,00  

                 

-    
     270 120,00  

    40 

749,40  

     82 

619,90  

    

45,67  
      146 750,70          238,00       146 512,70  

          4 

215,60  
     119 560,00      5 272,00         8 303,90  

          9 

161,20  

3 квартал 
        855 

744,00  
     53 313,00  

                 

-    
     802 431,00  

    93 

554,20  

   272 

551,30  

    

45,62  
      436 325,50          714,00       435 611,50  

       11 

704,00  
     359 018,70    16 104,00      23 129,60  

        25 

655,20  

9 месяцев 
    2 646 

912,00  
  222 895,00  

        

510,40  
 2 424 527,40  

  496 

147,20  

   634 

185,70  

    

46,62  
  1 294 194,50      2 178,60    1 292 015,90  

       33 

719,30  
  1 054 918,10    37 095,00      84 232,50  

        82 

051,00  

октябрь 
        295 

765,00  
     23 277,00  

                 

-    
     272 488,00  

    55 

500,10  

     76 

425,00  

    

48,42  
      140 562,90          238,00       140 324,90  

          3 

722,60  
     112 428,00      5 175,00         9 748,70  

          9 

250,60  

ноябрь 
        289 

652,00  
     36 863,00  

                 

-    
     252 789,00  

    42 

333,80  

     65 

353,10  

    

42,60  
      145 102,10          238,00       144 864,10  

          4 

465,60  
     116 910,00      4 569,00      10 217,90  

          8 

701,60  

декабрь 
        296 

196,00  
     21 320,00  

                 

-    
     274 876,00  

    32 

008,30  

     98 

770,20  

    

47,58  
      144 097,50          238,00       143 859,50  

          3 

745,30  
     115 291,90      4 576,00      10 439,70  

          9 

806,60  

4 квартал 
        881 

613,00  
     81 460,00  

                 

-    
     800 153,00  

  129 

842,20  

   240 

548,30  

    

46,29  
      429 762,50          714,00       429 048,50  

       11 

933,50  
     344 629,90    14 320,00      30 406,30  

        27 

758,80  

2017 год 
    3 528 

525,00  
  304 355,00  

        

510,40  
 3 224 680,40  

  625 

989,40  

   874 

734,00  

    

46,54  
  1 723 957,00      2 892,60    1 721 064,40  

       45 

652,80  
  1 399 548,00    51 415,00    114 638,80  

     109 

809,80  

 

ʈʠʩ. 14. ʆʙʱʠʡ ʙʘʣʘʥʩ ʧʦʜʘʯʠ ʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʚʦʜʳ ʉʣʘʥʮʝʚʩʢʦʛʦ ʛʦʨʦʜʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ 
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2.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 

технологическим зонам водоснабжения. 

ʈʠʩ. 15. ʈʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʧʦʣʫʯʝʥʥʦʡ ʚʦʜʳ ʥʘ ʨʝʢʝ ʇʣʶʩʩʘ 

 

ʈʠʩ. 16. ʌʘʢʪʠʯʝʩʢʠʡ ʟʘʙʦʨ ʚʦʜʳ 

 

Расход воды на пожаротушение г. Сланцы принимается в соответствии со .04.02-84* 

и СНиП 2.04.01-85* (таблица 9б). 
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Таблица 9б. Расходы воды на пожаротушение. 

Наименование Принятая величина 

Расчетное количество одновременных наружных пожаров 2 

Расход воды на наружное пожаротушение 25 л/с 

Расчетное количество одновременных внутренних пожаров 1 

Расход воды на внутреннее пожаротушение 10,0 л/с 

 

2.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 

группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, 

производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, 

полив и др.). 

В основном холодное водоснабжение Сланцевского городского поселения 

осуществляется на нужды населения, пожаротушение поселения и на нужды 

промпредприятий, бюджетных организаций и прочих юридических и физических лиц. 

Горячее водоснабжение Сланцевского городского поселения осуществляется на 

нужды населения, бюджетных организаций и на нужды промпредприятий. 

ʈʠʩ. 17. ʉʪʨʫʢʪʫʨʘ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ ʚʦʜʳ ʧʦ ʦʪʜʝʣʴʥʳʤ ʢʘʪʝʛʦʨʠʷʤ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʝʡ 

ʉʣʘʥʮʝʚʩʢʦʛʦ ʛʦʨʦʜʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ 
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2.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, 

технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о 

действующих нормативах потребления коммунальных услуг. 

Согласно данных предоставленных ГУП ЛО «Сланцы-Водоканал» (с 01.08.2018 г. 

ГУП «Леноблводоканал») фактический забор холодной воды (2017 год) для нужд 

Сланцевского городского поселения составляет: 

1. Водозабор на реке Плюсса – 9295,53 м3/сут., 3392,87 тыс. м3/год; 

2. Скважина №2716/5 (д. Сосновка) – 181,4 м3/сут., 66,21 тыс. м3/год; 

3. Скважина №3315 (д. Большие поля) - 190,27 м3/сут, 69,45 тыс. м3/год. 

Суммарное водоснабжение Сланцевского городского поселения составляет: ~ 9667,2 

м3/сут., ~ 3528,53 тыс. м3/год. 

Согласно данных предоставленных АО "Нева Энергия" фактическое горячее 

водоснабжение составляет (т/час): 
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Рисунок 14.1. 
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Рисунок 14.2. 
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На момент актуализации Схемы в Сланцевском городском поселении действуют 

нормы удельного водопотребления, утвержденные постановлением Правительства 

Ленинградской области от 11.02.2013 № 25 «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, 

водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах 

на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета» (в редакции 

постановления Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 г. № 632). 

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, 

водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на 

территории Ленинградской области: 

N п/п Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома 

Норматив потребления 

коммунальной услуги (куб. м/чел. 

в месяц) 
холодное 

водоснабжение 
водоотведение 

1 
Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим 

водоснабжением, водоотведением, оборудованные: 
  

1.1 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с 

душем 
4,59 7,56 

1.2 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с 

душем 
4,54 7,46 

1.3 
унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с 

душем 
4,49 7,36 

1.4 унитазами, раковинами, мойками, душем 3,99 6,36 
1.5 унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа 3,15 4,66 

2 

Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим 

водоснабжением, без централизованного водоотведения, 

оборудованные раковинами, мойками 

2,05  

3 
Дома с централизованным холодным водоснабжением, 

водоотведением, водонагревателями, оборудованные: 
  

3.1 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с 

душем 
7,56 7,56 

3.2 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с 

душем 
7,46 7,46 

3.3 
унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с 

душем 
7,36 7,36 

3.4 унитазами, раковинами, мойками, душем 6,36 6,36 

4 

Дома, оборудованные ваннами, с централизованным холодным 

водоснабжением, водоотведением и водонагревателями на твердом 

топливе 

6,18 6,18 

5 
Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, 

водоотведением и газоснабжением 
5,23 5,23 

6 
Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, 

водоотведением 
4,28 4,28 

7 
Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, 

газоснабжением, без централизованного водоотведения 
5,23  

8 
Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, без 

централизованного водоотведения 
4,28  

9 Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок 1,3  

10 

Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные 

мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным 

холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, 

водоотведением 

3,16 4,88 
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Нормативы потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги 

по горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых 

домах на территории Ленинградской области:  

 

 

N 

п/п 
Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома 

Норматив потребления холодной 

воды для предоставления 

коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению (куб. м/чел. в 

месяц) 

1 
Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим 

водоснабжением, водоотведением, оборудованные: 
 

1.1 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с 

душем 
2,97 

1.2 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с 

душем 
2,92 

1.3 
унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с 

душем 
2,87 

1.4 унитазами, раковинами, мойками, душем 2,37 
1.5 унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа 1,51 

2 

Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим 

водоснабжением, без централизованного водоотведения, 

оборудованные раковинами, мойками 

0,7 

3 

Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные 

мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным 

холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, 

водоотведением 

1,72 

 
Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для 

предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях 

в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области: 

Система горячего водоснабжения 

Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев 

холодной воды, в целях предоставления коммунальной услуги по 

горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м в месяц) 
с наружной сетью горячего 

водоснабжения 

без наружной сети горячего 

водоснабжения 
С изолированными стояками:   

с полотенцесушителями 0,069 0,066 
без полотенцесушителей 0,063 0,061 
С неизолированными стояками:  

с полотенцесушителями 0,074 0,072 
без полотенцесушителей 0,069 0,066 

 
Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при 

использовании земельных участков и надворных построек на территории Ленинградской 

области при отсутствии приборов учета (УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства 

Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 (с изменениями на 3 ноября 2016 

года)): 

Направление использования коммунальной 

услуги по холодному водоснабжению 
Единица изменения Норматив 

Полив земельного участка 
куб. м на один кв. м земельного 

участка в месяц 
0,022 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 13 июня 2014 года постановлением Правительства 

Ленинградской области от 30 мая 2014 года N 201. 

http://docs.cntd.ru/document/537955965
http://docs.cntd.ru/document/537955965
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Направление использования коммунальной 

услуги по холодному водоснабжению 
Единица изменения Норматив 

Водоснабжение и приготовление пищи:   

для крупного рогатого скота (для телят) 
куб. м на одну голову животного в 

месяц 
2,81 (0,55) 

для молодняка крупного рогатого скота  0,91 
для быков-производителей  1,37 
для крупного рогатого скота (мясных пород)  1,67 
для свиней  0,32 
для баранов  0,21 
для овец  0,15 
для ягнят  0,06 
для молодняка овец  0,11 
для кобыл с жеребятами  2,43 
для кобыл, меринов, молодняка старше 1,5 лет  1,83 
для молодняка лошадей до 1,5 лет  1,37 
для коз взрослых (для молодняка коз)  0,08 (0,05) 

для кур взрослых (для молодняка кур) 
куб. м на одну голову домашней 

птицы в месяц 
0,01 (0,007) 

для индеек взрослых (для молодняка индеек)  0,015 (0,012) 
для уток взрослых (для молодняка уток)  0,058 (0,045) 
для гусей взрослых (для молодняка гусей)  0,051 (0,046) 
для цесарок взрослых (для молодняка цесарок)  0,009 (0,006) 

 

2.3.5 Описание системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды 

и планов по установке приборов учета. 

Таблица 10. Состояние водомерных узлов по учету холодной воды по г. Сланцы 

№п/п 
Наименование 

показателя 

Подлежит 

оснащению 

приборами учета, 

ед. 

Фактически 

оснащено 

приборами учета, 

ед. 

Оснащенность 

приборами учета 

коммунальных 

ресурсов, % 

1 Холодное водоснабжение 

1.1. 
Бюджетные 

учреждения 
11 32 83 

1.2. 
Многоквартирные 

дома 
417 17 4,1 

1.3. Квартиры 3118 11898 74 

1.4. 
Производственные 

учреждения 
5 230 98 

 

Водопроводная очистная станция оборудована узлом учета расхода воды. Прибор 

учета - ультразвуковой расходомер-счетчик «Взлет РС» марки УРСВ-010-М-002 зав. 

№205997, установлен в блоке основных сооружений и предназначен для измерения 

водопотребления насосной станции первого подъема (забор «сырой» воды из р. Плюсса). 

Все скважинные водозаборы оборудованы приборами учета поднимаемой воды. 

Необходимые мероприятия по установке на всех домах общедомовых приборов 

учета воды учтены в данной схеме. 
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2.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения поселения. 

Согласно пункту 2.2.2 данной схемы резерва возможностей водозаборных 

сооружений Сланцевского городского поселения достаточно для потребления нужд 

населения, предприятий и организаций. 

2.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 

не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, 

рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии 

со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления 

воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и 

структуры застройки. 

Прогнозный баланс потребления горячей, питьевой, технической воды на расчетный 

срок (2030 год) представлен в таблице 11 данной схемы. 

2.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические 

особенности указанной системы. 

Тепловые сети Сланцевского городского поселения выполнены в двухтрубном 

исполнении. Системы горячего водоснабжения зданий присоединены к тепловым сетям 

по независимой схеме. Приготовление воды осуществляется в индивидуальных тепловых 

пунктах зданий. Схема горячего водоснабжения - закрытая. Для приготовления горячей 

воды используется одноступенчатая схема с пластинчатыми или кожухотрубными 

теплообменниками. 

Горячим централизованным водоснабжением охвачены: часть Центрального района 

города (котельная №16, Бойлерная "В" ООО "Сланцы"), микрорайон ДОК (котельная 

№25). 

2.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, 

технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное). 

Сведения о фактическом потреблении горячей, питьевой, технической воды 

представлены на основе показателей, предоставленных ГУП ЛО «Сланцы-Водоканал» (с 

01.08.2018 г. ГУП «Леноблводоканал»), и указаны в пункте 2.3.4 данной схемы. 

Сведения о прогнозируемом потреблении горячей, питьевой, технической воды 

представлены в таблице 11 данной схемы. 

2.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, 

технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, 

осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам. 
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Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической 

воды представлено в таблице 11 данной схемы. 

2.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, 

в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового 

назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, 

технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, 

технической воды абонентами. 

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов 

представлен в таблице 11 данной схемы. 

2.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, 

технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения). 

Фактические потери воды в сетях ГУП ЛО «Сланцы-Водоканал» (с 01.08.2018 г. 

ГУП «Леноблводоканал») составляют примерно 46% от поданной в сеть воды питьевого 

качества (см. таблицу 9а). Данный показатель рассчитывается как разница между 

отпущенной в сеть и реализованной водой. При этом реализованная вода также не вся 

учитывается приборами учета (35% реализованной воды учтена расчетом по нормативам). 

Согласно предоставленных данных ГУП ЛО «Сланцы-Водоканал» (с 01.08.2018 г. 

ГУП «Леноблводоканал») величина нормативных потерь в сетях водоснабжения 

составляет примерно 20%. 

Таким образом, величина скрытых утечек, неучтенных потерь и утечек воды по 

невыясненным причинам составляет примерно 26% от общего отпуска в сеть. Такое 

количество воды питьевого качества может безвозвратно теряться в сетях по нескольким 

причинам: 

V Значительный износ и ветхость сетей водоснабжения, что подтверждается аудитом 

из документов Предприятия, однако для неоспоримого подтверждения необходимо 

проведение инструментальных обследований сетей; 

V Несанкционированные врезки в водопроводную сеть – для выявления необходимы 

инструментальные обследования; 

V Неучтенный перерасход воды питьевого качества населением, рассчитывающимся 

с Предприятием по нормативу. Под перерасходом понимается перерасход из-за 

неисправности сантехнических приборов, увеличение фактически проживающих 

людей от числа зарегистрированных, не целевое использование воды населением и 

т.п. 

Планируемые потери горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке 

указаны в таблице 11 и составят не более 12% от общего водопотребления. 
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2.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс 

подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс 

подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, 

структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам 

абонентов). 

Перспективный баланс водоснабжения на расчетный срок (2030 год) указан в 

таблице 11 данной схемы. 

2.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из 

данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины 

потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием 

требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, 

дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. 

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из 

данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды представлен в 

пункте 2.2.1 и в таблице 11 данной схемы. 

2.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей 

организации. 

На момент разработки Схемы, гарантирующая организация по водоснабжению и 

водоотведению Сланцевского городского поселения не определена.  

В настоящее время ГУП "Леноблводоканал" находится в процессе реорганизации, 

изменении вида и ликвидации государственных унитарных предприятий Ленинградской 

области, координации, регулирования и контроля их деятельности. 
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Таблица 11. Водопотребление Сланцевского городского поселения на расчетный срок (2030 год) 

№ п/п Наименование потребителей 

Количество потребителей, 

чел. 
Норма водопотребления, 

л/сут.  

на 1 чел. 

(всего/горячая) 

Водопотребление, м
3
/сут. 

Годовое 

водопотребление, тыс. 

м
3
/год 

Расчет. 

Срок 2030 г. 

Расчет. 

Срок 2030 г. 

(всего/горячая) 

Расчет. 

Срок 2030 г. 

(всего/горячая) 

Сланцевское городское поселение 

1 

Жилые дома, оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией с централизованным 

горячим водоснабжением с ваннами 

30110 300/120 9033,0/3613,2 3297,0/1318,8 

2 

Жилые дома, оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией без ванн  

1800 230/100 414,0/180,0 151,1/65,7 

3 
Жилые дома оборудованные внутренним 

водопроводом 
2200 120 264,0 96,4 

4 Прочие здания, организации  890  ~ 2889,0/1444,0 ~ 1054,5/527,1 

5 Неучтенные расходы (потери воды 12%)    ~ 1400,0/523,7 ~ 511,0/191,2 

6 
Всего по населению Сланцевского 

городского поселения  
35000  ~ 14000,0/5760,9 ~ 5110,0/2102,7 

7 Расход воды на поливочные нужды 3500 60 2100,0 766,5 

8 
Всего по Сланцевскому городскому 

поселению  
35000  ~ 16100,0/5760,9 ~ 5876,5/2102,7 

9 Расходы на наружное пожаротушение   25 л/сек.  
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2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоснабжения. 

2.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с 

разбивкой по годам. 

В данном разделе представлена потребность в мероприятиях по реконструкции и 

строительству объектов водопроводного хозяйства. 

Действующие сети и сооружения водопровода Сланцевского городского поселения 

имеют высокую степень износа и требуют реконструкции. 

Большое количество ветхих сетей ведет к увеличению числа аварий на сетях и к 

большим объемам утечек воды и неучтенного расхода воды. 

Высокий физический и моральный износ объектов водопроводного хозяйства ведет 

к созданию напряженной эпидемиологической ситуации по водообеспечению населения 

поселения. 

Реконструкция всех объектов системы водоснабжения должна производиться 

поэтапно. В первую очередь - необходимо начать реконструкцию тех элементов системы 

водоснабжения, которые больше всего требуют замены и имеют наибольший износ. 

Первым (2019-2023 гг.) и вторым (2024-2030 гг.) этапами по реконструкции схемы 

водоснабжения Сланцевского городского поселения следует провести работы согласно 

таблице 12, для этого необходимо составление проектного решения, составление 

проектно-сметной документации и прочих мероприятий. 

Проектом планировки и межевания территории предусматривается строительство 

инженерной и транспортной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных 

членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей по адресу: г. 

Сланцы, Сланцевское шоссе, в районе A3C-233. Источниками водоснабжения в 

соответствии с полученными ТУ предлагается использовать существующую сеть 

водоснабжения, которая расположена недалеко от границ территории проектирования. 

Проектом предусмотрена система хозяйственно – питьевого водоснабжения объединенная 

с противопожарным водопроводом с присоединением к существующему водопроводу Ду 

534мм. В месте врезки предлагается построить новый колодец ВК1. От точки 

подключения до распределительной сети проложить водовод в 2 нитки. Водоснабжение 

для противопожарных нужд осуществляется из пожарных гидрантов, располагаемых на 

магистральной водопроводной сети. 

Для увеличения надежности водоснабжения необходимо строительство новых 

участков водопроводной сети: 
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¶ Строительство водовода для обустройства закольцовки водопроводных сетей 

Комсомольское шоссе – д. Сосновка – ул. ИТР – ул. Горняков; 

¶ Строительство 2-ой аварийной нитки водовода Ду500 по пр. Молодежный; 

¶ Строительство аварийного перехода водовода через железную дорогу в районе 

камер переключения Ду700 по ул. Гавриловская; 

¶ Строительство аварийного перехода водовода под мостом через р.Кушелка Ду500 

по ул. Гагарина.  

Таблица 12. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения 

Года 

реализаци

и 

№ 

п.п 

Виды и наименование 

объектов местного 

значения и тип 

мероприятия 

Назначение 

объектов 

Местополож

ение 

Основные 

характеристики 

объектов 

  Водоснабжение    

2019-2023 1.1 Перекладка 

существующих 

водопроводных сетей 

ХВС 

Обеспечение 

гарантированного 

и качественного 

водоснабжения 

территорий 

комплексного 

освоения  

Сланцевское 

городское 

поселение 

Протяженность 

83,6 км. 

Необходимо по 

состоянию 

износа. 

1.2 Замена арматуры и 

колодцев на сети ХВС 

Сланцевское 

городское 

поселение 

300 шт. и 500 

шт. 

соответственно. 

Необходимо по 

состоянию 

износа. 

1.3 Замена сущ. пожарных 

гидрантов 

Сланцевское 

городское 

поселение 

100 шт. 

соответственно. 

Необходимо по 

состоянию 

износа. 

1.4 Демонтаж станции 

очистки промывных 

вод и демонтаж 

резервуара промывных 

вод 

Сланцевское 

городское 

поселение 

Необходимо из-

за возможности 

обрушения 

конструкций.  

1.5 Реконструкция  ВНС 

№2 

Сланцевское 

городское 

поселение 

Необходимо по 

состоянию 

износа. 

1.6 Реконструкция здания 

скважинного 

водозабора №3315 

Сланцевское 

городское 

поселение 

Необходимо по 

состоянию 

износа. 

1.7 Замена насосного 

оборудования на 

сооружениях 

водоснабжения 7 шт. 

на аналогичные 

Сланцевское 

городское 

поселение 

Необходимо по 

состоянию 

износа. 
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Года 

реализаци

и 

№ 

п.п 

Виды и наименование 

объектов местного 

значения и тип 

мероприятия 

Назначение 

объектов 

Местополож

ение 

Основные 

характеристики 

объектов 

1.8 Установка локальных 

очистных сооружений 

на сбросе промывных 

вод в р. Плюсса. 

Сланцевское 

городское 

поселение 

На данный 

момент 

промывные 

стоки 

сбрасываются в 

р. Плюсса без 

очистки, что не 

допустимо. 

1.9 Проектирование и 

строительство новых 

водопроводных сетей 

ХВС для земельных 

участков, 

предоставленных 

членам многодетных 

семей, молодым 

специалистам, членам 

молодых семей в 

районе АЗС-233 

Сланцевское 

городское 

поселение 

Ориентировочна

я протяженность 

1,5 км. 

1.10 Строительство 

резервуара чистой 

воды №2 (РЧВ №2) на 

водозаборной 

очистной станции (ВС) 

д. Гостицы 

правый берег 

р.Плюсса 

 

2024-2030 2.1 Замена насосного 

оборудования на 

сооружениях 

водоснабжения 11 шт. 

Сланцевское 

городское 

поселение 

Необходимо по 

состоянию 

износа 
Обеспечение 

гарантированного 

и качественного 

водоснабжения 

территорий 

комплексного 

освоения 

 

2.2 Реконструкция 

(модернизация) 

станции ВОС 

Сланцевское 

городское 

поселение 

Необходимо по 

состоянию 

износа 

2.3 Оснащение всех 

потребителей (жилые, 

бюджетные) 

приборами учета воды 

на вводах в здания 

Сланцевское 

городское 

поселение 

Необходимо из-

за частичного  

отсутствия 

таковых.  

2.6 Установка приборов 

учета воды на 

водоводах следующих 

в п. Шахта №3, д. 

Малые Поля 

Сланцевское 

городское 

поселение 

Необходимо для  

снятия показаний 

2.7 Установка приборов 

учета воды на ПНС 

(Ленина 25), ПНС 

(Молодежный 9 б) 

Сланцевское 

городское 

поселение 

Необходимо для  

снятия показаний 
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Года 

реализаци

и 

№ 

п.п 

Виды и наименование 

объектов местного 

значения и тип 

мероприятия 

Назначение 

объектов 

Местополож

ение 

Основные 

характеристики 

объектов 

2.8 Демонтаж 

скважинного 

водозабора 2716/5 

Сланцевское 

городское 

поселение 

 

2.11 Капитальный ремонт 

котельной на 

территории водозабора 

Сланцевское 

городское 

поселение 

Необходимо по 

состоянию 

износа 

2.12 Прокладка нового 

водопровода  

Сланцевское 

городское 

поселение 

Ориентировоч-

ная 

протяженность 

7,0 км. 

2.13 Монтаж новых ж/б 

колодцев на сети 

водопровода  

Сланцевское 

городское 

поселение 

Ориентировоч-

ное количество - 

50 шт. 

2.14 Монтаж арматуры на 

новой сети 

водопровода  

Сланцевское 

городское 

поселение 

Ориентировоч-

ное количество - 

50 шт. 

2.15 Монтаж пожарных 

гидрантов на новой 

сети водопровода  

Сланцевское 

городское 

поселение 

Ориентировоч-

ное количество - 

47 шт. 

2.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных 

источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а 

также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации 

мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения. 

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения представлены в пункте 2.4.1 данной схемы. 

2.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах системы водоснабжения. 

Сведения о строительстве новых, реконструкции и выводе из эксплуатации объектов 

системы водоснабжения представлены в общих сведениях и в таблице 12. 

2.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих 

водоснабжение. 

Необходимо разработать проект с высокоэффективной энергосберегающей 

технологией – современной автоматизированной системы оперативно-диспетчерского 

управления (АСОДУ) водоснабжением Сланцевского городского поселения. 

Основной задачей внедрения АСОДУ является: 
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- поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы 

сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций; 

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и  

нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций; 

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах; 

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных 

условий.  

Установка частотных преобразователей снижает потребление электроэнергии до 

30%, обеспечивает плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и 

исключает гидроудары, одновременно помогает достигнуть эффект круглосуточного 

бесперебойного водоснабжения на верхних этажах жилых домов. 

2.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду. 

На водозаборе из реки Плюсса (расположенном на правом берегу р. Плюсса, д. 

Гостицы) установлен прибор учета «Взлет РС», марки УРСВ-010-М-002. 

Данные по общедомовым приборам учета представлены в п. 2.3.5 данной схемы. 

Все станции подземного забора воды оборудованы приборами учета поднимаемой 

воды. 

Необходимо оснастить приборами учета воды водоводы, следующие в пос. Шахты 

№3, д. Малые Поля. 

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории поселения, и их обоснование. 

Реконструируемые трубопроводы будут проходить по существующей трассировке. 

Новых абонентов необходимо подключать от реконструируемых существующих 

сетей водоснабжения. 

2.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен. 

Размещения насосной станции на сетях водоснабжения к д. Большие Поля 

рассматривается на стадии проектного решения. 

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. 

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения располагаются в существующих границах 

Сланцевского городского поселения. 
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2.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. 

Смотреть приложение №1 "Схема водоснабжения Сланцевского городского 

поселения". 

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения. 

2.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный 

бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных 

систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод. 

Действующие системы водообеспечения Сланцевского городского поселения в 

настоящее время требуют реконструкции, необходимо повсеместное повышение уровня 

их технической и санитарно-эпидемиологической надежности, усиление контроля 

качества воды. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и 

радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные 

органолептические свойства. 

В настоящий момент сброс промывных стоков в р. Плюсса из очистных сооружений 

производиться без очистки. Данной схемой предлагается установка локальных очистных 

сооружений на выпуске в р. Плюсса. 

2.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую 

среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, 

используемых в водоподготовке (хлор и др.). 

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

централизованной системы водоснабжения позволит оперативно и эффективно снизить 

напряженную водохозяйственную обстановку и решить проблему обеспечения населения 

поселения доброкачественной питьевой водой, улучшить санитарно-эпидемиологическую 

и экологическую обстановку. 

2.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения. 

В настоящее время основная часть затрат на реализацию проектов по строительству 

и реконструкции водохозяйственных объектов ложится на федеральный, областной и 

местные бюджеты. 
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Таблица 13. Укрупненная стоимость строительства, реконструкции сетей и 

сооружений водоснабжения Сланцевского городского поселения 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Предполагаемый 

источник 

финансирования 

Примечание 

Период 2019-2023 гг. 

1 

Перекладка действующих 

водопроводных сетей ХВС 

(общая протяженность  

83,6 км.), D = 50÷700 мм. 

208 000 

федеральный и 

региональный 

бюджет 

 

2 
Замена сущ. арматуры на сети 

ХВС (300 шт.), D = 50÷700 

мм. 

72 600 

федеральный и 

региональный 

бюджет 

 

3 
Замена сущ. колодцев на сети 

ХВС (500 шт.),  

D = 1000÷1500 мм. 

7 800 

федеральный и 

региональный 

бюджет 

 

4 
Замена сущ. пожарных 

гидрантов на сети ХВС  

(100 шт.). D = 100 мм. 

1 080 

федеральный и 

региональный 

бюджет 

 

5 
Демонтаж станции очистки 

промывных вод и демонтаж 

резервуара промывных вод 

2 900 

федеральный и 

региональный 

бюджет 

 

6 
Реконструкция ВНС№2 

4 600 

федеральный и 

региональный 

бюджет 

 

7 
Демонтаж здания 

скважинного водозабора 

№2716/5 

1 200 

федеральный и 

региональный 

бюджет 

 

8 

Установка локальных 

очистных сооружений на 

сбросе промывных вод в р. 

Плюсса. 

(производительностью не 

менее 500 м3/сут.) 

23 400 

федеральный и 

региональный 

бюджет 

 

9 

Замена насосного 

оборудования на сооружениях 

водоснабжения 7 шт. на 

аналогичные 

 федеральный и 

региональный 

бюджет 

 

9.1 Насосное оборудование на 

станции 1-го подъема: 

   

9.1.1 Сетевые насосы 300Д-70  

(3 шт.) 
720 

  

9.2. Насосное оборудование на 

станции 2-го подъема: 
 

  

9.2.1 Насос 300Д-90 (2 шт.) 540   

9.3 Насосное оборудование на 

станции ВНС №2: 

   

9.3.1 Насос №2 Д320-50 (2 шт.) 240   

10 Проектирование и 3 750 федеральный и  
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строительство новых 

водопроводных сетей ХВС 

для земельных участков, 

предоставленных членам 

многодетных семей, молодым 

специалистам, членам 

молодых семей в районе АЗС-

233 

региональный 

бюджет 

11 

Строительство резервуара 

чистой воды №2 (РЧВ №2) на 

водозаборной очистной 

станции (ВС) 

11 500 

федеральный и 

региональный 

бюджет 

 

 Итого 338 330   

Период 2024-2030 гг. 

12 

Замена насосного 

оборудования на сооружениях 

водоснабжения 11 шт. на 

аналогичные 

 

федеральный и 

региональный 

бюджет 

 

12.1 Насосное оборудование на 

станции 1-го подъема: 
 

  

12.1.1 Вакуум-насос ВВН-3 (2 шт.) 70   

12.1.2 Дренажный насос марки  

НЦС – 2 (2 шт.) 
25 

  

12.2 Насосное оборудование в 

реагентном корпусе: 
 

  

12.2.1 Насос перекачки флокулянта 

2×9Л (1 шт.)  
35 

  

12.2.2 Насос дозатор НД1600/16  

(1 шт.) 
100 

  

12.2.3 Воздуходувка ВВН-12 (1 шт.) 40   

12.2.4 Дренажный насос 5Д (1 шт.) 40   

12.3 Насосное оборудование на 

станции 2-го подъема: 
 

  

12.3.1 Промывной насос 400Д90  

(2 шт.) 
70 

  

12.4 
Насосное оборудование на 

водозаборных сооружениях 

скв. №3315: 

 

  

12.4.1 Насос подъема воды  

ЭЦВ 8-16-140 (1 шт.) 
50 

  

13 
Реконструкция 

(модернизация) станции ВОС 800 000 

федеральный и 

региональный 

бюджет 

 

14 

Оснащение всех потребителей 

(жилые, бюджетные) 

приборами учета воды на 

вводах в здания (433 шт.) 

2 600 

федеральный и 

региональный 

бюджет 

 

15 Установка приборов учета 

воды в колодцах на водоводах 
340 

федеральный и 

региональный 

 



 

 

63 

 

следующих в пос. Малые 

Поля, пос. Шахта №3, ул. 

Деревообделочников 

бюджет 

16 
Установка приборов учета на 

ПНС (Ленина 25), ПНС 

(Молодежный 9 б) 

250 

федеральный и 

региональный 

бюджет 

 

17 
Капитальный ремонт 

котельной на территории 

водозаборных сооружений 

3 800 

федеральный и 

региональный 

бюджет 

 

18 

Прокладка нового 

водопровода ХВС D = 50÷200 

мм. (Ориентировочная 

протяженность 7,0 км.).  

11 400 

федеральный и 

региональный 

бюджет 

 

19 

Монтаж новых ж.б. колодцев 

на сети водопровода D = 

50÷200 мм. (Ориентировочное 

количество 50 шт.) 

780 

федеральный и 

региональный 

бюджет 

 

20 

Монтаж арматуры на новой 

сети водопровода D = 50÷200 

мм. (Ориентировочное 

количество 50 шт.) 

720 

федеральный и 

региональный 

бюджет 

 

21 
Монтаж пожарных гидрантов 

на новой сети водопровода (47 

шт.) 

500 

федеральный и 

региональный 

бюджет 

 

 Итого 820 820   

 ВСЕГО: 1 159 150   
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2.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем 

водоснабжения. 

Таблица 14. Целевые показатели по сетям и сооружениям водоснабжения 

Сланцевского городского поселения.  

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя,  

единица измерения 

2017 год 2030 год 

1 Объем потребления воды, куб.м./сут.  9500 16100 

2 Уровень потерь воды при транспортировке, % 46 10 

3 Соответствие качества воды в сетях 

установленным требованиям, % 
100 100 

4 Аварийность существующих сетей 

водоснабжения, ед./год. 
169 0 

5 Индекс замены существующих сетей 

водоснабжения нуждающихся в замене, % 
84 0 

6 Индекс замены оборудования водозаборов, % 70 0 

7 Индекс замены оборудования очистки воды, % 70 0 

8 Индекс замены насосного оборудования, % 80 0 

9 Уровень загрузки производственных мощностей 

оборудования водозаборов, % 
30 33 

10 
Уровень загрузки производственных мощностей 

оборудования очистки 

воды, % 

30 33 

11 Обеспеченность потребления товаров и услуг 

приборами учета, % 
65 100 

 

2.7.1 Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды. 

Согласно данных проб воды, качество воды добываемой и очищаемой (на ВОС) 

соответствует "СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" 

(согласно таблицы 15 данной схемы). 

Таблица 15. Данные проб. Отчет за 4 квартал 2017г. 

Точка 

отбора воды 
показатель октябрь ноябрь декабрь норматив 

ВОС 1 

подъем 

Колифаги 0 0 0 0 

ОКБ 
1-60;3-

<50 
1-60;3-<50 2-60;3-<50 До 100 

ТКБ 
  1-60;3-

<50 
1-60;3-<50 2-60;3-<50 До 100 

ОМЧ 121 103 86  

Сульфитредуцирующие 0 0 0 0 
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клостридии 

Марганец <0,005 <0,005 <0,005 0,1 

Никель <0,005 <0,005 <0,005 0,1 

Свинец <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,03 

Кадмий <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,001 

Цинк <0,0005 <0,0005 <0,0005 5 

Мышьяк <0,001 <0,001 <0,001 0,05 

Фториды 0,14±0,02 0,14±0,02 0,14±0,02 1,5 

Хром (+6) <0,01 <0,01 <0,01 0,05 

ГХЦГ-альфа, бета, 

гамма 
<0,00001 <0,00001 <0,00001 0,002 

ДДТ <0,00001 <0,00001 <0,00001 0,002 

ВОС 2 

подъем 

Колифаги 0 0 0 0 

ОКБ 0 0 0 0 

ТКБ 0 0 0 0 

ОМЧ 0 0 0 50 

Сульфитредуцирующие 

клостридии 
0 0 0 0 

Марганец <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Никель <0,005 <0,005 <0,005 0,1 

Свинец <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,03 

Кадмий <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,001 

Цинк <0,0005 <0,0005 <0,0005 5 

Мышьяк <0,001 <0,001 <0,001 0,05 

Фториды 0,14±0,01 0,14±0,01 0,14±0,01 1,5 

Хром (+6) <0,01 <0,01 <0,01 0,05 

ГХЦГ-альфа, бета, 

гамма 
<0,00001 <0,00001 <0,00001 0,02 

ДДТ <0,00001 <0,00001 <0,00001 0,002 

Скв. № 3315 

д. Б.Поля 

ОКБ 0 0 0 0 

ТКБ 0 0 0 0 

ОМЧ 0 0 0 50 

Запах 1 1 1 2 

Мутность 1,5 2,5 1,8 1,5 

Цветность 15 15 11 20 

Привкус 1 1 1 1 

Железо   0,27 0,3 

Окисляемость   3,8 5 

Водородный 

показатель 
  8,3  

Скв. № 

2716/5 

д. Сосновка 

ОКБ 0 0 0 0 

ТКБ 0 0 0 0 

ОМЧ 1 1 0 50 

Запах 1 1 1 2 

Мутность 0,7 0,9 0,7 1,5 

Цветность 14 12 7 20 

Привкус 1 1 1 1 

Железо   0,19 0,3 

Окисляемость   3,1 5 

Водородный 

показатель 
  8,4  
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2.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. 

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, 

направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни 

населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения; 

повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; 

обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения 

эффективности деятельности ГУП ЛО «Сланцы-Водоканал» (с 01.08.2018 г. ГУП 

«Леноблводоканал»).; обеспечение развития централизованных систем холодного 

водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, 

привлечение инвестиций и развитие кадрового потенциала ГУП ЛО «Сланцы-Водоканал» 

(с 01.08.2018 г. ГУП «Леноблводоканал») была разработана настоящая схема 

водоснабжения до 2030 года. 

Подробные показатели представлены в таблице 14 "Целевые показатели по сетям и 

сооружениям водоснабжения Сланцевского городского поселения" данной схемы. 

2.7.3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения 

потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке. 

С реализацией данной схемы водоснабжения эффективность использования 

ресурсов возрастет и сократятся потери воды при ее транспортировке до конечного 

потребителя. 

Подробные показатели представлены в таблице 14 "Целевые показатели по сетям и 

сооружениям водоснабжения Сланцевского городского поселения" данной схемы. 

2.7.4 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества воды. 

Инвестиционная программа отсутствует. 

2.7.5 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме позволит обеспечить: 

- бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых 

нормативов качества; 

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение 

потребностей потребителей (по объему и качеству услуг); 

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с 

учетом современных требований. 
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2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 

На территории Сланцевского городского поселения выявлены следующие 

бесхозяйные сети: 

- водопроводная сеть д. Каменка - д. Печурки, протяженность 1230 п.м.; 

- водопроводная сеть по ул. Школьная, протяженностью 210 п.м. (кадастровый 

номер: 47:28:0000000:346); 

- водопроводная сеть д. Сосновка, от уч.64 по ул. Станция, до д.23 д. Сосновка, 

протяженностью 605 п.м.; 

- водопроводная сеть по ул. Рабочая, протяженностью 214 п.м.; 

- водопроводная сеть по ул. Док. 

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации 

которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном 

Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 
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Глава 3. Электронная модель схемы водоснабжения 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения») электронная модель систем водоснабжения и (или) водоотведения 

разрабатывается для поселений, городских округов с населением 150 тыс. человек и более, 

а также для централизованных систем водоснабжения и водоотведения Республики Крым, 

обеспечивающих 2 и более муниципальных образования Республики Крым с суммарным 

населением 150 тыс. человек и более.  

Таким образом, разработка электронной модели схемы водоснабжения Сланцевского 

городского поселения не требуется. 


